
kd11

1x kabel NN
v překopu

3x kabel NN a 1x optický kabel
v překopu

Jáma na protlak č.1c

Jáma na protlak č.2c

3x kabel NN a 1x optický kabel
v protlaku

Jáma na protlak č.4a

1x kabel NN
v protlaku
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RIS stávající

Nový kabel NN
AYKY-J 4x240 (posílení
páteřní sítě)

Jáma na protlak č.1d

Jáma na protlak č.2d a 3d

Jáma na protlak č.4d

Jáma na protlak č.5d

ka6
ka7

ka8
ka9

ka11
ka12

ka13

ka14ka15ka16

kc1

kc2
kc3

kd1

kd2
kd3

kd4
kd5kd6

kd7

kd8

kd9
kd10kd12

kd13

kd14

kd11
kd9

kd10
kd12

k.ú. Štípa [670146]; obec Zlín [585068], okres Zlín; kraj Zlínský;
k.ú. Lukov u Zlína [688975]; obec Lukov[585467]; okres Zlín; kraj Zlínský;

PROTLAK

JÁMA NA PROTLAK 3x3x2m

KONTROLNÍ JÁMA 0,8x1x2m (ručně kopaná)

S Vypracoval: Podpis Kontroloval: Podpis Číslo paré:
Ing.Vítězslav Hladiš Ing. Petr Hanáček

Místa stavby:

Investor: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 14 Zlín FORMÁT 2xA4 (A3)

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DATUM 08/2024

Akce:  FVE - výstavba obnovitelného zdroje energie STUPEŇ DPS

MĚŘÍTKO 1:1000

Část: Elektroinstalace ČÍSLO PROJEKTU 24ZL450009

Výkres: Situace v KN posílení trasy kabelu AYKY-J 4x240 dalším
kabelem AYKY-J 4x240 směrem k Amazonii

ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU

C02.3

ENER(-SERVIS
a.s.

Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO:255 51 132

DIČ:CZ699004201

Legenda:

Hranice parcel

Parcelní číslo1556/4

VNĚJŠÍ VLIVY - DLE ČSN 33 2000-5-51-AB7,AD3
(venkovní prostory nechráněné před atmosferickými
vlivy s nízkými i vysokými teplotami)

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
2DC 1000 V/IT
3 NPE AC 50Hz, 230/400 V, TN-S
3 NPE AC 50Hz, 230/400 V, TN-C-S
3 PEN AC 50Hz, 230/400 V, TN-C

 PŘEKOP, KABEL NN OPTICKÝ

 PŘEKOP, KABEL NN (AYKY-J 4X240) 

SR (RIS)

Jáma na protlak 2d a 3d

DETAIL Z TRASY ULOŽENÍ KABELŮ

NOVÝ KABEL AYKY-J 4X240

č.1d
číslo jámy
v trase

označení
trasy
(a,b,c,d)

kd1
kontrolní
jáma

číslo jámy
v trase

Jáma na protlak

Kontrolní jáma

označení
trasy
(a,b,c,d) JÁMA NA PROTAK Ø250
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